
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LOS LICITADORES AL 
CONCURSO CONVOCADO POR EL CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA 
RIOJA PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN Y 
DE ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL INCLUIDAS EN VARIAS ZONAS. 
 
Se adjunta el Anejo nº 3 del PPTP del Lote 3 del Concurso para contratación de los servicios de 
explotación y mantenimiento de diversas instalaciones de saneamiento y depuración, Zona Rioja 
Alta-Najerilla y del sistema de abastecimiento supramunicipal Yalde, en el que se incluyen las 
condiciones de tratamiento de la EDAR de Villar de Torre, para que se tengan en cuenta en la 
preparación de las oferta, ya que, por error, no figuraban en al documentación primitiva.. Atentamente   
 
 
 
                                                                                       Fdo.: Miguel Gaztelu Albero 
 
 
 
ANEJO 3

INDICES Y CONDICIONES DE TRATAMIENTO TEORICOS RIOJA ALTA-NAJERILLA

CAUDAL SS DQO DBO5 SS DQO DBO5 SSV % Mseca
EDAR m3/dia mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l % %

NAJERA 7.115 200 300 131 < 35 < 125 < 25 < 60 > 20
CENICERO 852 100 175 85 < 35 < 125 < 25 < 60 > 20
BAÑOS 2.160 110 200 88 < 35 < 125 < 25 < 60 > 20
BERCEO 412 135 250 123 < 35 < 125 < 25 < 60
HORMILLA 620 100 175 75 < 35 < 125 < 25 < 60
ANGUIANO 343 125 225 106 < 35 < 125 < 25 < 60
BADARAN 711 100 175 73 < 35 < 125 < 25 < 60 > 20
CASTROVIEJO 67 100 225 104 < 35 < 125 < 25 < 60
TRICIO 300 200 400 187 < 35 < 125 < 25 < 60

CANALES 250 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
VENTROSA 150 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
BRIEVA 125 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
VINIEGRA ABAJO 250 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
VINIEGRA ARRIBA 125 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
VILLAVELAYO 125 360 480 240 < 35 < 125 < 25 < 60
VILLAR DE TORRE 85 300 400 200 < 35 < 125 < 25 < 60

AFLUENTE EFLUENTE LINEA FANGOS

 
 
 
 


