
24-04-1546-0Bol. análisis:

Remitido por: ETAP Oja-Tiron
Denominación: Agua de consumo

Tomador: El cliente

Referencia:

Objeto: Análisis Tipo Lista de Observación RD 3/2023

ETAP Oja-Tiron
C/Javier Valgañón, s/n

Ezcaray

26280 La Rioja

Tipo envase: 2 x Cr. ámbar de 125 ml con tiosulfato

Javier Lavín TejaA/A:

P. toma muestra: PM-ETAP OJA TIRÓN

F. toma muestra: 10/04/2024 10:12

6629

El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.

F. boletín: 07/05/2024

Escritos relac.: 1 / 0 2024

F. entrada: 11/04/2024 F. inicio: 11/04/2024 F. finalización: 07/05/2024

DATOS MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

Matriz analítica: Aguas de consumo

DATOS ANALITICOS

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B

30169 San Ginés (MURCIA)

Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Parámetro Resultado Unidad Rango Referencia:

PARÁMETROS ANALIZADOS

17 BETA-ESTRADIOL Hasta 1 Referencia Anexo IV R.D. 
3/2023Mét. Subcontratado. CLMS/030-a.  Acreditación ENAC nº 103/LE268

<1.0 ng/l

DICLOFENACO Hasta 100 Referencia Anexo IV R.D. 
3/2023Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 877)

< 30 ng/l

AZITROMICINA Hasta 100 Referencia Anexo IV R.D. 
3/2023Determinación por UPLC-MS (PE/MUNLAB/06 877)

< 30 ng/l

NONILFENOL TÉCNICO Hasta 300 Referencia Anexo IV R.D. 
3/2023Mét. Subcontratado. CLMS/019-a. Acreditación ENAC nº103/LE268.

<50 ng/l

Ensayos validados por:

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.
-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

Inst-OrgánicaArea: Juan Carlos Pacheco Aguilar 07/05/2024

SubcontratasArea: Salvador Bermejo Garres 19/04/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

48419934NNombre: Salvador Bermejo Garres
Dirección Técnica

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo 
certificados por Bureau Veritas Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, 
Reglamento EMAS y ISO 45001.
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Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están 
amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.


